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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE
Garantir la performance 
de votre réseau 

16. 
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LISTE DES DONNEES NECESSAIRE A L’ETABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DE SERVICE :

Description du contrat

CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP 

Délégation de service public 

début contrat : 1 mars 2009    fin contrat : 31 décembre 2023 

Caractéristiques techniques du service

Libellé 2021 Commentaire 

Exploitation

P Volume produit sur la période de relève ramené sur 365 jours 889 284 m3

VP.060 Volume importé sur la période de relève ramené sur 365 jours 170 062 m3

VP.061 Volume exporté sur la période de relève ramené sur 365 jours 73 755 m3

VP.221 Volumes consommés sans comptage 109 m3

VP.220 Volume de service du réseau 6 411 m3

VP.233 Volume consommé autorisé + Volume exporté 903 997 m3

VP.234 Volume produit + Volume importé 1 059 346 m3

Données clientèles

VP.232 
Volume consommé comptabilisé (sur la période de relève 
ramené sur 365 jours) 823 722 

m3

VP.056 Nombre d'abonnés total 7 031 
D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 17 364 

Indicateurs de performance

P104.3 Rendement de réseau de distribution 85,33% % 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 2,03 m3/km/j 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 1,95 m3/km/j 
VP.224 Indice linéaire de consommation 11,45 m3/km/j 

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 109 /120 
P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau NR Calcul 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0,56 Calcul 

Tarification de l'eau potable

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier de l'année 
N+1 

2,48 €TTC/m3

VP.185 
Chiffre d'affaire TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 
au 31/12/N 

2 159 803 €HT 

Qualité de l’eau

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité 

P101.1 Conformité microbiologique de l’eau distribuée 99% 

La donnée est fournie à 
titre indicatif. La valeur 
communiquée par l'ARS 

prévaut. 

P101.1a 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses 
microbiologiques 101 

P101.1b 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses 
microbiologiques non conformes 1 
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P102.1 Conformité physico-chimique de l’eau distribuée 95,3% 

La donnée est fournie à 
titre indicatif. La valeur 
communiquée par l'ARS 

prévaut.

P102.1a 
Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-
chimiques 

106 

P102.1b Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-
chimiques non conformes 

5 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau

Production propre du service

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 43% Calcul

VP.212 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau total - % 

VP.062 Volume prélevé total 889 083 m3/an 

VP.059 Volume produit total 889 284 m3/an 

Achats d’eau 

VP.193 
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 
(pour les imports d’eau) 

- 

Réseau

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0,56 
VP.077 Linéaire de réseau hors branchement  216,255 km 

VP.140 
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années 
(quel que soit le financeur) sous réserve des informations en 
notre possession 

6,081 km 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

P103.2
B

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 109

Partie A : Plan des réseaux

VP.236 Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 OUI 

VP.237 Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux OUI 

Partie B : Inventaire des réseaux 

VP.238 Existence d'un inventaire des réseaux OUI 

VP.239 Pourcentage de linéaire de réseau eau potable avec diamètres et 
matériaux renseignés au 31/12 

94,37% % 

VP.240 Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux OUI 

VP.241 Pourcentage du linéaire de réseau eau potable avec date ou 
période de pose renseigné au 31/12 

99,92% % 

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 

VP.242 
Localisation et description des ouvrages annexes et des 
servitudes du réseau d'eau potable 

OUI 

VP.243 
Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques OUI 

VP.244 Localisation des branchements du réseau d'eau potable OUI 

VP.245 
Un document mentionne pour chaque branchement les 
caractéristiques du ou des compteurs d'eau 

OUI 
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VP.246 
Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des 
recherches de pertes d'eau 

OUI 

VP.247 
Localisation et identification complète des interventions sur le 
réseau d'eau potable OUI 

VP.248 Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations 

NON 

VP.249 
Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseau 

OUI 

Gestion financière

VP.119 
Somme des abandons de créances et versements à un fonds de 
solidarité (TVA exclue) 

1 569  €HTVA 

P109.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds 
de solidarité 

0 €/m3

Données CCSPL

P151.1  
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées 
/ 1000 ab. 

7,25  % 

P152.1 Taux de respect du délai d'ouverture 95,22  % 

D151.0 
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés défini par le service 

2 jours 

VP.020 Nombre d'interruptions de service non programmées 51   

P153.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité - 
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

VP.182 Encours total de la dette - 
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

VP.183 Epargne brute annuelle - 
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 

P155.1 Taux de réclamations / 1000 ab 1,71 % 

VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur 12   

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité - 
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité 
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DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 
RESEAUX D’EAU POTABLE

Libellé 
Code 

SISPEA 
Valeur Note 

PARTIE A
Plan du réseau 

Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 VP.236 OUI 10 
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d'eau 

potable VP.237 OUI 5 

Total Partie A : 15
PARTIE B

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI 

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eau potable à partir d’une 
procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de 

réseaux.
VP.240 OUI 

Informations structurelles VP.239 94,37% 14 
Linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 

31/12 (kml) 204,079 

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml) 216,255 
Connaissance de l'âge des canalisations VP.241 99,92% 15 

Linéaire de réseau eau potable avec période de pose renseignée au 31/12
(kml) 216,091 

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml) 216,255 
Total Partie B : 29

PARTIE C
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 

du réseau d'eau potable VP.242 OUI 10

Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques VP.243 OUI 10

Localisation des branchements du réseau d'eau potable VP.244 OUI 10
Un document mentionne pour chaque branchement les 

caractéristiques du ou des compteurs d'eau VP.245 OUI 10

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de 
pertes d'eau VP.246 OUI 10

Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau 
potable VP.247 OUI 10

Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations 

VP.248 0

Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau 
potable NON 

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations en eau potable NON 

Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux. VP.249 OUI 5

Total Partie C : 65
VALEUR DE L'INDICE 109 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES
Préserver et moderniser 
votre patrimoine 

17. 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

Les nettoyages de réservoirs

Commune Site Ouvrage Date de lavage 
Cocherel Bâche de Cocherel Bâche de Cocherel 24/03/2021 

Bâche de Crépoil - Cocherel Bâche de Crépoil 14/04/2021 
Congis-sur-
Thérouanne 

Réservoir de Congis sur Therouanne Réservoir de Congis sur 
Therouanne 

24/02/2021 

Coulombs-en-
Valois 

Réservoir de Coulombs en Valois Réservoir de Coulombs en 
Valois 

15/04/2021 

Crouy-sur-Ourcq Bâche et surpression de Crouy sur Ourcq Bâche de Montanglos - Crouy 
sur Ourcq n°1 

02/02/2021 

Bâche et surpression de Crouy sur Ourcq Bâche de Montanglos - Crouy 
sur Ourcq n°2 

05/02/2021 

Production de Crouy sur Ourcq Production de Crouy sur Ourcq 27/05/2021 
Dhuisy Bâche de Dhuisy Bâche de Dhuisy 13/04/2021 

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Réservoir des Effaneaux - 
Dhuisy - Cuve 1 

04/02/2021 

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Réservoir des Effaneaux - 
Dhuisy - Cuve 2 

02/02/2021 

Douy-la-Ramée Réservoir de Douy la Ramée Réservoir de Douy la Ramée 09/06/2021 
Réservoir de Douy la Ramée Réservoir de Douy la Ramée 09/06/2021 
Réservoir de Douy la Ramée Réservoir de Douy la Ramée 09/06/2021 

Étrépilly Bâche de Etrepilly Bâche de Etrepilly n°1 26/05/2021 
Bâche de Etrepilly Bâche de Etrepilly n°2 26/05/2021 

Germigny-sous-
Coulombs 

Bâche de Germigny sous Coulombs Bâche de Germigny 11/06/2021 
Brise-charge Bremoiselle Brise Charge Bremoiselle 14/06/2021 

Isles-les-
Meldeuses 

Bâches d'Isles les Meldeuses Bâche d'Isles les Meldeuses n°1 25/03/2021 
Bâches d'Isles les Meldeuses Bâche d'Isles les Meldeuses n°2 23/03/2021 

Production de Isles les Meldeuses Bâche eau traitée production 
de Isles les Meldeuses 

22/03/2021 

Jaignes Réservoir de Jaignes Réservoir de Jaignes 05/02/2021 
Le Plessis-Placy Bâche de Plessis Placy Bâche d'eau de lavage de 

Plessis Placy 
29/11/2021 

Bâche de Plessis Placy Bâche d'eau traitée de Plessis 
Placy 

03/12/2021 

Lizy-sur-Ourcq Bâches de reprise des HLM - Lizy sur Ourcq Bâche reprise des HLM n°1 03/02/2021 
Bâches de reprise des HLM - Lizy sur Ourcq Bâche reprise des HLM n°2 04/02/2021 

Production de Ypresien - Lizy sur Ourcq Bâche eau traitée production 
de Ypresien - Lizy sur Ourcq 

25/02/2021 

Production de Ypresien - Lizy sur Ourcq Bâche eaux sales production de 
Ypresien - Lizy sur Ourcq 

26/02/2021 

Mary-sur-Marne Bâche de Mary sur Marne Bâche de Mary sur Marne 17/03/2021 
May-en-Multien Bâche de Vernelle - May-en-Multien Bâche de Vernelle 26/03/2021 

Réservoir de May en Multien Réservoir de May en Multien 23/02/2021 
Ocquerre Bâche de Marnoue les Moines - Ocquerre Bâche de Marnoue les Moines 28/05/2021 

Bâche de Ocquerre Bâche de Ocquerre 08/06/2021 
Bâche de Ocquerre Bâche de Ocquerre 07/06/2021 

Puisieux Réservoir de Puisieux Réservoir de Puisieux - Cuve 1 01/02/2021 
Réservoir de Puisieux Réservoir de Puisieux - Cuve 2 01/02/2021 

Tancrou Bâche de Tancrou Bâche de Tancrou 08/06/2021 
Bâche de Tancrou Bâche de Tancrou 08/06/2021 
Bâche de Tancrou Bâche de Tancrou 12/04/2021 

Vendrest Bâche de Vendrest Bâche de Vendrest 03/02/2021 
Vincy-Manœuvre Réservoir et Surpression de Vincy 

Manoeuvre 
Réservoir de Vincy Manoeuvre 22/02/2021 
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Les recherches de fuites

Commune Date Adresse 
Linéaire inspecté 

(ml) 
Nombre de fuites 

Armentières-en-Brie 20/04/2021 77008RE00002 0 0 

Cocherel 
05/05/2021 77120RE00002 2000 2 
28/05/2021 17 Rue du Gué Mathieu 1000 0 

Congis-sur-
Thérouanne 

11/01/2021 
2 Place du Perchet 

1000 0 
11/01/2021 500 0 
08/04/2021 4 Place du Perchet 1000 1 
20/05/2021 

77126RE00004 
0 0 

04/06/2021 3000 0 
14/06/2021 

9 Rue du Gué 
2000 1 

15/06/2021 0 0 
16/06/2021 0 0 
04/10/2021 

5 Rue du Four 
200 0 

12/10/2021 1000 0 
12/10/2021 3500 1 

Coulombs-en-Valois 

04/01/2021 4 Hervilliers 2000 1 

21/04/2021 
4 Chemin de Saint-

Gunifort 
4020 4 

07/09/2021 
4 Hervilliers 

100 1 
08/09/2021 100 1 
24/09/2021 

2 Rue des Prés 
1000 0 

24/09/2021 1000 0 
22/10/2021 77129RE00003 1500 2 
02/12/2021 4 Hervilliers 1500 1 

Crouy-sur-Ourcq 

04/05/2021 50 Rue de Montanglos 6600 0 
21/06/2021 

77148RE00005 

2000 0 
22/06/2021 2000 1 
23/06/2021 10 1 
20/07/2021 0 0 
23/08/2021 

1 Allée du Buisson de 
Cerfroid 

1000 0 
24/08/2021 2000 0 
25/08/2021 2000 0 
23/09/2021 2 Place du Marche 1000 1 

Dhuisy 
15/01/2021 3 Grande Cour 50 1 
17/08/2021 14 Rue de Montreuil 100 0 

Étrépilly 

10/05/2021 77173RE00002 2500 2 
23/09/2021 30z Rue du Pont Vérard 1000 1 
11/10/2021 77173RE00002 1000 1 
26/10/2021 

0 
1000 0 

26/10/2021 1000 1 

Germigny-sous-
Coulombs 

27/01/2021 
2 Grande Rue du 

Chateau 

1000 0 
28/01/2021 1000 0 
28/01/2021 1000 2 
01/02/2021 500 1 
10/03/2021 11 Rue des Jardins 500 2 
24/11/2021 Place de l’Eglise 2500 2 

Isles-les-Meldeuses 

13/01/2021 
14 Route de Mary 

200 0 
15/01/2021 1000 1 
18/01/2021 1500 1 
15/02/2021 

1 e Cour Sainte Marie 
1000 0 

16/02/2021 1000 1 
20/12/2021 

7 Route de Congis 
1000 0 

21/12/2021 1000 1 

Jaignes 
05/01/2021 Jaignes 1000 1 
12/01/2021 71 Rue de Verdun 1000 1 



CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP – Délégation de service public- Eau potable 
88 

Commune Date Adresse 
Linéaire inspecté 

(ml) 
Nombre de fuites 

22/01/2021 31 Rue de Verdun 1000 0 
26/01/2021 28 Rue de Verdun 1000 1 
01/03/2021 

3 Chemin d’Avernes 
2647 0 

02/03/2021 952 0 

Le Plessis-Placy 

03/05/2021 35 Rue de l’Eglise 100 1 
31/08/2021 

77367RE00004 
2000 0 

31/08/2021 2000 0 
01/09/2021 23 Rue de l’Eglise 1000 0 
01/09/2021 18 Rue de l’Eglise 500 0 
02/09/2021 23 Rue de l’Eglise 500 0 
14/09/2021 77367RE00004 1 0 
04/10/2021 

14 Rue de l’Eglise 
800 1 

04/10/2021 0 0 

Lizy-sur-Ourcq 

03/03/2021 
14 Route d’Echampeu 

500 0 
03/03/2021 1300 0 
07/05/2021 77257RE00002 2000 0 

16/06/2021 
2 Residence de la 

Maladrerie 0 0 

16/07/2021 

77257RE00002 

1000 2 
19/07/2021 2000 0 
21/07/2021 500 2 
20/08/2021 2000 0 
24/08/2021 1 Rue Gaston Carré 3000 0 
26/08/2021 77257RE00002 1000 1 
06/09/2021 1bis Rue Cugnot 200 1 
26/11/2021 

0 
2000 0 

30/11/2021 1000 0 
30/11/2021 1000 1 
21/12/2021 1 Avenue du Général de 

Gaulle 
1000 0 

22/12/2021 2000 1 

Mary-sur-Marne 

12/05/2021 

77280RE00002 

1000 0 
24/06/2021 1100 0 
25/06/2021 3000 0 
30/08/2021 2000 0 

May-en-Multien 
08/10/2021 

2 Rue du Pre Gault 
10303 0 

08/10/2021 10003 0 
11/10/2021 1000 1 

Ocquerre 

12/01/2021 Grande Rue 1000 0 

01/04/2021 
14 bis Rue de Marnoue 

les Moines 
2000 0 

24/11/2021 
15 Rue de Crouy 

1000 0 
03/12/2021 1000 1 
03/12/2021 1100 1 
27/12/2021 

3 La Trousse 
2000 0 

30/12/2021 1000 0 

Tancrou 

13/01/2021 54 d Grande Rue 1000 1 
08/02/2021 

Cour du Clos Jarneau 

1000 0 
08/02/2021 1000 0 
09/02/2021 1000 0 
17/02/2021 1000 0 
18/02/2021 1000 0 
30/03/2021 

3 bis Rue de la Fontaine 
1000 0 

31/03/2021 2000 0 
01/07/2021 

77460RE00002 
2000 0 

02/07/2021 1500 2 
08/07/2021 Rue du Vivier 220 1 
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Commune Date Adresse 
Linéaire inspecté 

(ml) 
Nombre de fuites 

12/07/2021 77460RE00002 500 0 
25/10/2021 

0 

500 0 
25/10/2021 1000 1 
02/11/2021 1000 0 
03/11/2021 1000 1 

Trocy-en-Multien 07/05/2021 10 Rue du Val 50 1 

Vendrest 
30/03/2021 cour du lavoir 50 0 
20/08/2021 77490RE00002 1000 0 

Synthèse des fuites/casses réparées sur conduites

Commune Nombre de casse/fuites réparées 
Cocherel 1 

Congis-sur-Thérouanne 2 
Coulombs-en-Valois 4 

Dhuisy 2 
Étrépilly 1 

Germigny-sous-Coulombs 3 
Isles-les-Meldeuses 1 

Jaignes 1 
Le Plessis-Placy 3 
May-en-Multien 1 

Ocquerre 2 
Puisieux 1 
Tancrou 3 

Trocy-en-Multien 1 
Total 26

Détails des fuites/casses réparées sur conduites

Commune Nature Diamètre Date Adresse 
Cocherel Pvc 160 14/12/2021 16 Rue de la Source 

Congis-sur-
Thérouanne 

Fonte 100 11/06/2021 6 Rue des Buttes 
Pvc 63 17/06/2021 Rue du Gué 

Coulombs-en-Valois Amiante ciment 80 06/01/2021 4 Chemin de Saint-gunifort 
Amiante ciment 80 06/01/2021 8 Sente de Montrollet 
Amiante ciment 80 22/10/2021 - 
Amiante ciment 80 03/12/2021 9 Rue de Cerfroid 

Dhuisy Acier 40 15/01/2021 3 Grande Cour 
Fonte 60 15/11/2021 - 

Étrépilly Polyéthylène 25 24/08/2021 14 Rue du Colonel Dubujadoux 
Germigny-sous-

Coulombs 
Amiante ciment 80 01/02/2021 3 Rue du Bois 
Amiante ciment 150 04/02/2021 1 Grande Rue du Chateau 

Pvc 63 21/09/2021 11 Rue des Jardins 
Isles-les-Meldeuses Pvc 63 03/03/2021 1 a Route la Payelle 

Jaignes Fonte 80 18/01/2021 8 Rue de Verdun 
Le Plessis-Placy Fonte 125 04/05/2021 33 Rue de l’Eglise 

Fonte 80 18/08/2021 - 
Fonte 80 18/12/2021 6 Rue du Lavoir 

May-en-Multien Inconnu 63 26/01/2021 31 quater Rue du Général 
Leclerc 
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Commune Nature Diamètre Date Adresse 
Ocquerre Polyéthylène 63 18/03/2021 24 Rue de Crouy 

- - 23/06/2021 - 
Puisieux - - 28/04/2021 - 
Tancrou Pvc 40 13/01/2021 16 Grande Rue 

Fonte 60 12/07/2021 Rue du Vivier 
Pvc 75 08/11/2021 - 

Trocy-en-Multien Pvc 110 07/05/2021 10 Rue du Val 

Synthèse des fuites/casses réparées sur branchements

Commune Nombre de casse/fuites réparées 
Congis-sur-Thérouanne 5 

Coulombs-en-Valois 1 
Crouy-sur-Ourcq 1 

Dhuisy 3 
Germigny-sous-Coulombs 1 

Isles-les-Meldeuses 3 
Jaignes 2 

Lizy-sur-Ourcq 3 
May-en-Multien 4 

Puisieux 1 
Tancrou 1 

Total 25

Détails des fuites/casses réparées sur branchements

Commune Date Adresse 
Congis-sur-Thérouanne 25/06/2021 7 Rue des Grands Pres 

23/07/2021 - 
26/07/2021 
29/07/2021 
07/09/2021 Rue du Gué 

Coulombs-en-Valois 24/08/2021 12 Chemin des Canes 
Crouy-sur-Ourcq 01/11/2021 - 

Dhuisy 14/08/2021 6 Passage de la Ruelle 
14/08/2021 
17/11/2021 7 Grande Rue 

Germigny-sous-Coulombs 07/10/2021 5 Place de l’Eglise 
Isles-les-Meldeuses 21/01/2021 Ruelle de l'Eglise 

10/03/2021 8 Route de Mary 
19/03/2021 6 Route de Congis 

Jaignes 25/01/2021 37 Rue de Verdun 
28/01/2021 28 Rue de Verdun 

Lizy-sur-Ourcq 26/07/2021 6 Rue Henri Dunant 
06/09/2021 12 Place du Couchant 
22/09/2021 1bis Impasse du Gymnase 

May-en-Multien 05/01/2021 12 Rue de la Fontaine aux Chiens 
03/02/2021 11 Rue de Soissons 
26/08/2021 1 Cour du Château 
13/10/2021 - 

Puisieux 01/07/2021 5 Rue de Poligny 
Tancrou 15/07/2021 Rue du Vivier 
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Synthèse des interventions d’entretien des équipements et accessoires sur le réseau

Commune Nature Nombre d’intervention d’entretien 
Armentières-en-Brie Manoeuvre de vannes 2 

Cocherel Manoeuvre de vannes 4 

Congis-sur-Thérouanne 
Intervention sur autres accessoires de 

réseau AEP 
1 

Congis-sur-Thérouanne Manoeuvre de vannes 2 

Coulombs-en-Valois 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
1 

Coulombs-en-Valois Manoeuvre de vannes 4 

Crouy-sur-Ourcq 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
1 

Crouy-sur-Ourcq Manoeuvre de vannes 3 

Dhuisy 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
1 

Dhuisy Manoeuvre de vannes 5 
Douy-la-Ramée Manoeuvre de vannes 1 

Étrépilly Manoeuvre de vannes 1 

Germigny-sous-Coulombs Entretien & réparation stabilisateur / 
réducteur de pression 

1 

Germigny-sous-Coulombs Manoeuvre de vannes 1 
Germigny-sous-Coulombs Purge de réseau 1 

Isles-les-Meldeuses Manoeuvre de vannes 3 
Jaignes Manoeuvre de vannes 2 

Le Plessis-Placy 
Intervention sur autres accessoires de 

réseau AEP 
1 

Lizy-sur-Ourcq 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 1 

Lizy-sur-Ourcq Intervention sur autres accessoires de 
réseau AEP 

1 

Lizy-sur-Ourcq Manoeuvre de vannes 4 
Mary-sur-Marne Manoeuvre de vannes 1 
May-en-Multien Manoeuvre de vannes 2 

Ocquerre Manoeuvre de vannes 1 
Puisieux Manoeuvre de vannes 1 

Tancrou Intervention sur autres accessoires de 
réseau AEP 

1 

Tancrou Manoeuvre de vannes 1 
Trocy-en-Multien Manoeuvre de vannes 1 
Trocy-en-Multien Purge de réseau 2 

Vendrest 
Entretien & réparation stabilisateur / 

réducteur de pression 
1 

Vendrest Manoeuvre de vannes 1 

Vincy-Manœuvre 
Intervention sur autres accessoires de 

réseau AEP 
1 

Vincy-Manœuvre Manoeuvre de vannes 4 
Total 58
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Détail des interventions d’entretien des équipements et accessoires sur le réseau

Commune Nature Date Adresse 

Armentières-en-Brie 
Manoeuvre de vannes 22/09/2021 

35bis Rue d’Isles 
Manoeuvre de vannes 23/09/2021 

Cocherel 

Manoeuvre de vannes 14/04/2021 
16 Rue de la Source 

Manoeuvre de vannes 03/06/2021 
Manoeuvre de vannes 08/09/2021 D73 la Ferte à Cocherel 
Manoeuvre de vannes 06/12/2021 16 Rue de la Source 

Congis-sur-Thérouanne 

Manoeuvre de vannes 23/02/2021 D121E 
Manoeuvre de vannes 18/05/2021 - 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
23/08/2021 10 Square de la Tour 

Coulombs-en-Valois 

Entretien & réparation 
stabilisateur / réducteur 

de pression 
15/01/2021 

2 La Grange Coulombs 
Manoeuvre de vannes 14/04/2021 
Manoeuvre de vannes 15/04/2021 
Manoeuvre de vannes 04/05/2021 - 
Manoeuvre de vannes 03/12/2021 9 Rue de Cerfroid 

Crouy-sur-Ourcq 

Entretien & réparation 
stabilisateur / réducteur 

de pression 
07/01/2021 

56 Rue de Montanglos Manoeuvre de vannes 27/01/2021 
Manoeuvre de vannes 04/02/2021 
Manoeuvre de vannes 10/08/2021 

Dhuisy 

Entretien & réparation 
stabilisateur / réducteur 

de pression 
15/01/2021 17 Rue d'En Haut 

Manoeuvre de vannes 25/01/2021 14 Rue de Montreuil 
Manoeuvre de vannes 27/01/2021 Rue des Louvets 
Manoeuvre de vannes 03/02/2021 D401 
Manoeuvre de vannes 12/04/2021 17 bis Rue d’En Haut 
Manoeuvre de vannes 16/08/2021 6 Passage de la Ruelle 

Douy-la-Ramée Manoeuvre de vannes 02/06/2021 8 Rue de la Croix Quentin 
Étrépilly Manoeuvre de vannes 21/09/2021 2 Rue de la Sablonnière 

Germigny-sous-Coulombs 

Entretien & réparation 
stabilisateur / réducteur 

de pression 
15/01/2021 

La Sente de Prement 

Manoeuvre de vannes 23/06/2021 
Purge de réseau 30/09/2021 5 Place de l’Eglise 

Isles-les-Meldeuses 
Manoeuvre de vannes 19/03/2021 7 Route d’Armentieres 
Manoeuvre de vannes 22/04/2021 4 Route de Mary Prolongée 
Manoeuvre de vannes 23/11/2021 18 Route de Mary 

Jaignes 
Manoeuvre de vannes 04/02/2021 71 Rue de Verdun 
Manoeuvre de vannes 11/08/2021 Jaignes 

Le Plessis-Placy 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
22/09/2021 - 

Lizy-sur-Ourcq 

Entretien & réparation 
stabilisateur / réducteur 

de pression 
15/01/2021 - 

Manoeuvre de vannes 02/02/2021 22 Route de Beauval 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 23/04/2021 43 Allee - du Canal 

Manoeuvre de vannes 19/05/2021 
- 

Manoeuvre de vannes 04/08/2021 
Manoeuvre de vannes 06/09/2021 12 Place du Couchant 

Mary-sur-Marne Manoeuvre de vannes 16/03/2021 La Montagne des Lorrains 
May-en-Multien Manoeuvre de vannes 22/02/2021 41 Rue de Soissons 
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Commune Nature Date Adresse 
Manoeuvre de vannes 22/03/2021 - 

Ocquerre Manoeuvre de vannes 27/09/2021 Plaine de la Trousse 
Puisieux Manoeuvre de vannes 27/01/2021 - 

Tancrou 
Manoeuvre de vannes 03/06/2021 1 Grande Rue 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
08/06/2021 13bis Rue Jean Camille Fourcy 

Trocy-en-Multien 
Manoeuvre de vannes 15/07/2021 25 Rue du Chêne 

Purge de réseau 01/09/2021 14 Rue du Val 
Purge de réseau 07/09/2021 7 Rue de la Haute Maison 

Vendrest 

Entretien & réparation 
stabilisateur / réducteur 

de pression 
15/01/2021 5 Rue de Vendrest 

Manoeuvre de vannes 02/02/2021 Savart Guillemain 

Vincy-Manœuvre 

Manoeuvre de vannes 22/06/2021 - 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/06/2021 45 Grande Rue 

Manoeuvre de vannes 30/08/2021 - 
Manoeuvre de vannes 05/11/2021 - 
Manoeuvre de vannes 15/12/2021 11 Grande Rue 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau 

Commune Total 
Armentières-en-Brie 2 

Cocherel 7 
Congis-sur-Thérouanne 7 

Coulombs-en-Valois 1 
Crouy-sur-Ourcq 5 

Dhuisy 3 
Douy-la-Ramée 4 

Étrépilly 8 
Germigny-sous-Coulombs 1 

Isles-les-Meldeuses 6 
Le Plessis-Placy 4 
Lizy-sur-Ourcq 16 

Mary-sur-Marne 1 
May-en-Multien 1 

Ocquerre 7 
Puisieux 2 
Tancrou 4 
Vendrest 3 

Vincy-Manœuvre 2 
Total 84

Détail des interventions de maintenance 2ème niveau 

Commune Installation Equipement Date 

Armentières-
en-Brie 

Production d'Armentières-
en-Brie 

Télésurveillance 26/07/2021 

Bâche d'Armentières-en-Brie Bâche d'Armentières-en-Brie 19/10/2021 

Cocherel 

Bâche de Crépoil - Cocherel Bâche de Crépoil - Cocherel 31/03/2021 
Reprise et chloration de 

Crépoil - Cocherel 
Reprise et chloration de Crépoil - 

Cocherel 
10/06/2021 

Bâche de Cocherel Bâche de Cocherel 15/07/2021 
Bâche de Cocherel Bâche de Cocherel 09/09/2021 

Reprise et chloration de 
Crépoil - Cocherel 

Reprise et chloration de Crépoil - 
Cocherel 

09/09/2021 

Bâche de Crépoil - Cocherel Bâche de Crépoil - Cocherel 22/10/2021 
Bâche de Cocherel Bâche de Cocherel 22/10/2021 

Congis-sur-
Thérouanne 

Surpression et chloration de 
Congis sur Thérouanne 

Surpression et chloration de 
Congis sur Thérouanne 

22/02/2021 

Réservoir de Congis sur 
Therouanne 

Réservoir de Congis sur 
Therouanne 

26/02/2021 

Production de Congis sur 
Thérouanne 

Vanne motorisée 31/05/2021 

Surpression et chloration de 
Congis sur Thérouanne Pompe surpression n°2 26/07/2021 

Production de Congis sur 
Thérouanne 

Forage de Congis sur Thérouanne 26/07/2021 

Production de Congis sur 
Thérouanne 

Télétransmission 16/08/2021 

Surpression et chloration de 
Congis sur Thérouanne Pompe surpression n°2 31/12/2021 
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Commune Installation Equipement Date 
Coulombs-en-

Valois 
Réservoir de Coulombs en 

Valois Réservoir de Coulombs en Valois 26/10/2021 

Crouy-sur-
Ourcq 

Bâche et surpression de 
Crouy sur Ourcq 

Bâche et surpression de Crouy sur 
Ourcq 

18/03/2021 

Production de Crouy sur 
Ourcq 

Turbidimètre eau traitée 
77260001D001 

07/04/2021 

Production de Crouy sur 
Ourcq 

Production de Crouy sur Ourcq 13/08/2021 

Surpression La Cavée - Crouy 
sur Ourcq 

Surpression La Cavée - Crouy sur 
Ourcq 27/08/2021 

Production de Crouy sur 
Ourcq 

Production de Crouy sur Ourcq 04/11/2021 

Dhuisy 

Bâche de Dhuisy Bâche de Dhuisy 08/02/2021 
Réservoir des Effaneaux - 

Dhuisy 
Réservoir des Effaneaux - Dhuisy 20/08/2021 

Réservoir des Effaneaux - 
Dhuisy 

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy 22/09/2021 

Douy-la-
Ramée 

Réservoir de Douy la Ramée Réservoir de Douy la Ramée 09/06/2021 
Réservoir de Douy la Ramée Réservoir de Douy la Ramée 14/06/2021 

Production de Douy la 
Ramée 

Production de Douy la Ramée 06/08/2021 

Réservoir de Douy la Ramée Réservoir de Douy la Ramée 26/10/2021 

Étrépilly 

Surpression de Etrepilly Surpression de Etrepilly 07/01/2021 
Bâche de Etrepilly Bâche de Etrepilly n°2 25/01/2021 
Bâche de Etrepilly Télésurveillance 16/04/2021 
Bâche de Etrepilly Bâche de Etrepilly 20/04/2021 
Bâche de Etrepilly Bâche de Etrepilly 04/06/2021 

Surpression de Etrepilly Surpression de Etrepilly 17/06/2021 
Bâche de Etrepilly Bâche de Etrepilly 26/10/2021 

Surpression de Etrepilly Surpression de Etrepilly 02/11/2021 
Germigny-

sous-
Coulombs 

Brise-charge Bremoiselle Brise-charge Bremoiselle 22/10/2021 

Isles-les-
Meldeuses 

Bâches d'Isles les Meldeuses Bâche d'Isles les Meldeuses n°2 26/01/2021 
Bâches d'Isles les Meldeuses Bâche d'Isles les Meldeuses n°1 26/01/2021 
Bâches d'Isles les Meldeuses Bâches d'Isles les Meldeuses 25/03/2021 
Bâches d'Isles les Meldeuses Bâches d'Isles les Meldeuses 26/10/2021 

Production de Isles les 
Meldeuses 

Télétransmission 06/12/2021 

Production de Isles les 
Meldeuses Production de Isles les Meldeuses 22/12/2021 

Le Plessis-
Placy 

Déferrisation et CS001 Le 
Plessis Placy 

Compteur sectorisation CS01 
Plessis Placy Bourg 

02/02/2021 

Déferrisation et CS001 Le 
Plessis Placy 

Déferrisation et CS001 Le Plessis 
Placy 

16/07/2021 

Déferrisation et CS001 Le 
Plessis Placy 

OXYDATION DESINFECTION 30/08/2021 

Déferrisation et CS001 Le 
Plessis Placy OXYDATION DESINFECTION 20/12/2021 

Lizy-sur-Ourcq 

Production de Ypresien - Lizy 
sur Ourcq 

Forage de Lizy-sur-Ourcq - 
Ypresien 

02/02/2021 

Réservoir de Beauval - HLM - 
Lizy sur Ourcq 

Réservoir de Beauval - HLM 23/02/2021 

Production Parc du 
Tambourin - Lizy sur Ourcq 

Production Parc du Tambourin - 
Lizy sur Ourcq 23/03/2021 

Production de Ypresien - Lizy 
sur Ourcq 

Production de Ypresien - Lizy sur 
Ourcq 

02/04/2021 
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Commune Installation Equipement Date 
Production de Ypresien - Lizy 

sur Ourcq Analyseur de chlore 26/04/2021 

Production Parc du 
Tambourin - Lizy sur Ourcq 

CHLORATION 09/08/2021 

Production de Ypresien - Lizy 
sur Ourcq 

Compresseur air de service 18/08/2021 

Reprise HLM - Lizy sur Ourcq Portail 20/08/2021 
Production de Ypresien - Lizy 

sur Ourcq 
POMPAGES STATION 01/09/2021 

Production de Ypresien - Lizy 
sur Ourcq 

Compresseur d'oxydation 10/09/2021 

Production de Ypresien - Lizy 
sur Ourcq POMPAGES STATION 22/09/2021 

Production de Ypresien - Lizy 
sur Ourcq 

Production de Ypresien - Lizy sur 
Ourcq 

21/10/2021 

Réservoir de Beauval - HLM - 
Lizy sur Ourcq 

Réservoir de Beauval - HLM - Lizy 
sur Ourcq 

10/11/2021 

Production de Ypresien - Lizy 
sur Ourcq 

Automate 08/12/2021 

Production de Ypresien - Lizy 
sur Ourcq Compresseur air de service 09/12/2021 

Production de Ypresien - Lizy 
sur Ourcq 

Pompe de reprise N°1 21/12/2021 

Mary-sur-
Marne 

Bâche de Mary sur Marne Bâche de Mary sur Marne 18/03/2021 

May-en-
Multien 

Bâche de Vernelle - May-en-
Multien Bâche de Vernelle 02/02/2021 

Ocquerre 

Bâche de Marnoue les 
Moines - Ocquerre 

Bâche de Marnoue les Moines 03/02/2021 

Réservoir de la Trousse - 
Ocquerre 

Réservoir de la Trousse - 
Ocquerre 

19/02/2021 

Reprise et chloration ZAC de 
Grand Champ - Ocquerre 

Reprise et chloration ZAC de 
Grand Champ - Ocquerre 

17/03/2021 

Reprise et chloration ZAC de 
Grand Champ - Ocquerre 

Reprise et chloration ZAC de 
Grand Champ - Ocquerre 17/05/2021 

Reprise et chloration ZAC de 
Grand Champ - Ocquerre 

Reprise et chloration ZAC de 
Grand Champ - Ocquerre 

28/05/2021 

Réservoir de la Trousse - 
Ocquerre 

Réservoir de la Trousse - 
Ocquerre 

22/10/2021 

Réservoir de la Trousse - 
Ocquerre 

Télétransmission 18/11/2021 

Puisieux 
Production de Puisieux Télésurveillance 26/07/2021 
Réservoir de Puisieux Réservoir de Puisieux 09/08/2021 

Tancrou 

Surpression de Tancrou vers 
Jaignes 

Surpression de Tancrou vers 
Jaignes 

17/06/2021 

Surpression de Tancrou vers 
Jaignes 

Surpression de Tancrou vers 
Jaignes 

18/06/2021 

Bâche de Tancrou Bâche de Tancrou 17/11/2021 
Surpression de Tancrou vers 

Jaignes 
Armoire de commande 14/12/2021 

Vendrest 
Bâche de Vendrest Bâche de Vendrest 04/02/2021 

Comptage Vendrest V11 Comptage Vendrest V11 17/02/2021 
Bâche de Vendrest Bâche de Vendrest 02/04/2021 

Vincy-
Manœuvre 

Réservoir et Surpression de 
Vincy Manoeuvre 

Réservoir et Surpression de Vincy 
Manoeuvre 

26/02/2021 

Réservoir et Surpression de 
Vincy Manoeuvre 

Réservoir et Surpression de Vincy 
Manoeuvre 

09/09/2021 
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Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques

Commune Installation Equipement Date

Armentières-en-Brie 

Surpression des Vignes - 
Armentières en Brie 

Surpression des Vignes - 
Armentières en Brie 

14/01/21 

Surpression des Vignes - 
Armentières en Brie 

Surpression des Vignes - 
Armentières en Brie 

10/06/21 

Bâche d'Armentières-en-Brie Bâche d'Armentières-en-Brie 10/06/21 

Congis-sur-Thérouanne 
Surpression et chloration de 

Congis sur Thérouanne 
Surpression et chloration de 

Congis sur Thérouanne 
10/06/21 

Crouy-sur-Ourcq 
Surpression La Cavée - Crouy sur 

Ourcq 
Surpression La Cavée - Crouy sur 

Ourcq 
11/06/21 

Dhuisy 
Surpression et chloration de 

Dhuisy - Chambardy 
Surpression et chloration de 

Dhuisy - Chambardy 
08/06/21 

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Réservoir des Effaneaux - Dhuisy 08/06/21 
Douy-la-Ramée Production de Douy la Ramée Production de Douy la Ramée 11/06/21 

Étrépilly Déferrisation de Etrepilly Déferrisation de Etrepilly 11/06/21 
Isles-les-Meldeuses Production de Isles les Meldeuses Production de Isles les Meldeuses 10/06/21 

Jaignes 
Ballon anti-bélier de Jaignes D53 Ballon anti-bélier de Jaignes D53 08/06/21 

Production de Chivres Production de Chivres 08/06/21 

Lizy-sur-Ourcq 
Production de Ypresien - Lizy sur 

Ourcq 
Production de Ypresien - Lizy sur 

Ourcq 
08/06/21 

Puisieux Production de Puisieux Production de Puisieux 11/06/21 

Tancrou 
Surpression de Tancrou vers 

Jaignes 
Surpression de Tancrou vers 

Jaignes 
08/06/21 

Surpression de Tancrou Les Essarts Surpression de Tancrou Les Essarts 08/06/21 
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LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT

La garantie pour la continuité de service 

Une garantie est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon 
fonctionnement des installations. Elle s’applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non 
dépensés en fin de contrat. C’est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité. 

7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP 
Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 
Renouvellement Réalisé en Garantie année : 2021

Libellé Matériel
Type 

Renouvellement
Date 

réalisation

Production d'Armentières-en-Brie Pompe puits n°1 Complet 04/01/2021

Reprise et chloration de Crépoil - Cocherel Ballon anti-bélier Complet 23/11/2021

Production de Crouy sur Ourcq Vanne sortie filtre N°2 VSF2 Complet 04/01/2021

Bâche de Dhuisy Débitmètre Complet 24/09/2021

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Chloro-détendeur n°1 Complet 03/09/2021

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Chloro-détendeur n°2 Complet 03/09/2021

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Vacuostat chloration n°1 Complet 03/09/2021

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Hydro-injecteur chloration Complet 03/09/2021

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Tubing chloration Complet 03/09/2021

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Filtre dessiccant chloration Complet 03/09/2021

Réservoir des Effaneaux - Dhuisy Débitmètre chloration Complet 03/09/2021

Surpression de Etrepilly Ballon anti-bélier Complet 04/01/2021

Bâches d'Isles les Meldeuses Télésurveillance Complet 04/01/2021

Surpression de Isles les Meldeuses Ballon anti-bélier Complet 04/01/2021

Réservoir de Jaignes Clapet Complet 12/08/2021

Réservoir de Jaignes Robinet à flotteur Complet 12/08/2021

Production Parc du Tambourin - Lizy sur Ourcq Vacuostat n°1 Complet 18/11/2021

Production de Ypresien - Lizy sur Ourcq Compresseur d'oxydation Complet 20/10/2021

Production de Ypresien - Lizy sur Ourcq Analyseur de chlore Complet 20/10/2021

Production de Ypresien - Lizy sur Ourcq Compteur agence Production Ypresien Complet 14/01/2021

Production de Ypresien - Lizy sur Ourcq Compteur d'eau reprise Ypresien Complet 14/01/2021

Reprise et chloration ZAC de Grand Champ - Ocquerre Compteur de reprise d'Ocquerre Complet 04/01/2021

Reprise et chloration ZAC de Grand Champ - Ocquerre Pompe eau motrice chlore Complet 23/04/2021

Déferrisation et CS001 Le Plessis Placy Compteur d'eau Trocy Vincy Complet 04/01/2021

Déferrisation et CS001 Le Plessis Placy Pompe eau motrice chloration Complet 09/09/2021

Réservoir de Puisieux Vanne refoulement cuve n°1 Complet 04/01/2021

Réservoir de Puisieux Vanne refoulement cuve n°2 Complet 04/01/2021

Réservoir de Puisieux Vanne distribution cuve n°2 Complet 04/01/2021

Réservoir de Puisieux Tuyauterie Refoulement cuve n°1 Complet 04/01/2021

Comptage CS002 Stabilisateur de pression Chaton - 
Vendrest

Télésurveillance
Complet

04/01/2021

Bâche de Vendrest Télésurveillance Complet 04/01/2021
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Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel 

Un Programme Contractuel du Renouvellement correspond à un engagement du Délégataire à réaliser un programme 
prédéterminé d’opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d’un planning 
prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement. 
Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de 
suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du 
Programme à date. 

7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Pompe 
doseuse 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

            1 46
2                 2012 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Escalier 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

2 4
75 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Echelle à 
crinoline 
puits 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            1 1
27   

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Clôture 
grillage 
torsadé 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      81
0         

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Porte local 
commande 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      2 4
75         

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Portail 
station 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      3 6
00       2021 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Trappe 
compteur 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  607             

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Trappe 
puits 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  1 80
0             

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Manomètr
e ballon 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

          12
8                   2020 

Producti
on 
d'Arment

Pressostats 
(2) 

Renouvell
ement 

complet 
    51

3                         2014 
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

ières-en-
Brie 

du 
matériel 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Détecteurs 
de niveau 
puits (3) 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

    34
6                         2014 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Débitmètre 
agence 
Production 
d'Armentiè
res 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

    1 0
91                         2017 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Télésurveill
ance 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

    4 9
50                         2014 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Armoire de 
commande 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      5 4
76       2014 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Pompe 
puits n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      2 1
67         

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Pompe 
puits n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

    2 1
67                         2019 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Pompe 
puits n°3 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                    2 16
7         2015 

Producti
on 
d'Arment
ières-en-
Brie 

Clapet 
compteur 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

          33
7                     

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Ballon anti-
bélier 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            4 5
06   

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Porte 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            2 4
75   

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Capteur de 
pression 
aval 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                12
8               
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Capteur de 
pression 
amont 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                12
8               

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Télésurveill
ance 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      4 9
50       2015 

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Armoire 
électrique 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                          5 4
76     

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Pompe de 
surpression 
n°3 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            3 3
97   

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Pompe de 
surpression 
n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            3 3
97   

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Pompe de 
surpression 
n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            3 3
97   

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Vanne 
pompe n°3 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            27
0   

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Vanne 
pompe n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            27
0   

Surpressi
on des 
Vignes - 
Armentiè
res en 
Brie 

Vanne 
pompe n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            27
0   

Reprise 
et 
chloratio
n de 
Crépoil - 
Cocherel 

Déshumidif
icateur 
d'air 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                        4 4
60       
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Producti
on de 
Congis 
sur 
Thérouan
ne 

Compteur 
agence 
PT019 
Congis les 
Rigaults - 
Voyeux 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            60
2 

2014 

Producti
on de 
Congis 
sur 
Thérouan
ne 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

3 3
89                             2014 

Producti
on de 
Congis 
sur 
Thérouan
ne 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            3 3
89   

Producti
on de 
Congis 
sur 
Thérouan
ne 

Armoire de 
commande 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

  7 45
7                           2014 

Producti
on de 
Congis 
sur 
Thérouan
ne 

Pompe 
immergée 
N°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

4 1
47                             2015 

Producti
on de 
Congis 
sur 
Thérouan
ne 

Pompe 
immergée 
N°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

          4 1
41                   2015 

Surpressi
on et 
chloratio
n de 
Congis 
sur 
Thérouan
ne 

Compteur 
distribution 
de Congis 
sur 
Thérouann
e 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      1 9
47       2010 

Surpressi
on et 
chloratio
n de 
Congis 
sur 
Thérouan
ne 

Pompe de 
surface n°3 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                          2 7
21   2010 

Surpressi
on et 
chloratio
n de 
Congis 
sur 
Thérouan
ne 

Pompe 
surpression 
n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                          2 7
21   2010 
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Chloromètr
e 
détendeur 
n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                        5 2
52     2014 

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Compresse
ur 
oxydation 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      4 3
89       2015 

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Surpresseu
r d'air 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      4 3
89         

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Turbidimèt
re eau 
traitée 
77260001D
001 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  5 25
2           2018 

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Analyseur 
de chlore 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  4 19
5           2018 

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Débitmètre 
agence 
Production 
de Crouy 
sur Ourcq - 
Varinfroy 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  1 64
0           2014 

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Automate 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                    9 37
2         2015 

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                3 3
89             2015 

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Démarreur 
pompe N°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                        1 0
42     2015 

Producti
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Démarreur 
pompe N°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                        1 0
42     2015 

Bâche et 
surpressi
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Ballon anti-
bélier 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              2 27
4               2017 

Bâche et 
surpressi
on de 

Clôture 

Remplace
ment de 

composan
t ou 

              8 27
5               2017 
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Crouy sur 
Ourcq 

grosse 
réparation

Bâche et 
surpressi
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Sonde de 
niveau 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

53
8                             2017 

Bâche et 
surpressi
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Capteur de 
niveau 
bâche n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

53
8                             2017 

Bâche et 
surpressi
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

3 3
89                             2017 

Bâche et 
surpressi
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Armoire de 
commande 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

7 4
57                             2017 

Bâche et 
surpressi
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Pompe de 
surpression 
n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              2 12
5               2017 

Bâche et 
surpressi
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Pompe de 
surpression 
n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              2 12
5               2017 

Bâche et 
surpressi
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Robinetteri
e 
surpression 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

            155                   

Bâche et 
surpressi
on de 
Crouy sur 
Ourcq 

Tuyauterie 
surpression 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              3 75
5               2017 

Surpressi
on et 
chloratio
n de 
Dhuisy - 
Chambar
dy 

Compteur 
d'eau de 
Chambardy 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                        1 9
47       

Producti
on de 
Douy la 
Ramée 

Compteur 
agence 
PT001 de 
Douy la 
Ramée 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            56
3 

2010 

Producti
on de 
Douy la 
Ramée 

Pompe 
immergée 
N°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

3 0
81                               
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Producti
on de 
Douy la 
Ramée 

Pompe 
immergée 
N°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

4 2
69                               

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Chloromètr
e n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

6 6
68                             2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Compresse
ur air de 
service 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                72
3             2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Surpresseu
r air de 
lavage 
filtres 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

4 2
49                             2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Filtre à 
sable n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

      9 3
62                       2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Filtre à 
sable n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              9 24
7               2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Tour 
d'oxydation

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

9 4
47                             2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Compteur 
agence 
Production 
d'Etrepilly 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            71
2 

2011 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Radiateur 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              3 38
8               2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              5 68
9               2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Armoire de 
commande 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

7 3
08                             2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Pompe 
immergée 
N°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

4 3
75                             2014 
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Pompe 
immergée 
N°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

4 3
75                             2014 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Vanne 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              8 16
2               2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Tuyauterie 
refoulemen
t pompe 
n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              5 97
9               2014 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Canalisatio
n 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              2 51
8               2013 

Déferrisa
tion de 
Etrepilly 

Tuyauterie 
refoulemen
t pompe 
n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              3 65
9                 

Surpressi
on de 
Etrepilly 

Armoire 
électrique 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

            5 46
6                 2014 

Surpressi
on de 
Etrepilly 

Pompe de 
surface N°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                    792         2015 

Surpressi
on de 
Etrepilly 

Pompe de 
surface N°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  1 14
7           2015 

Producti
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Chloromètr
e 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  2 66
5           2010 

Producti
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Surpresseu
r de lavage 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

        7 15
1                     2015 

Producti
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      3 3
89       2014 

Producti
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Armoire de 
commande 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

7 8
51                             2014 



CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP – Délégation de service public- Eau potable 
107 

7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Producti
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Pompe de 
lavage 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                3 1
05             2015 

Producti
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Pompe 
reprise n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  4 83
4           2015 

Producti
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Pompe 
Exhaure 
n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                          5 5
19   2016 

Producti
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Pompe 
Exhaure 
n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                          5 0
55   2017 

Producti
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Appareillag
e de 
déferrisatio
n 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                    23 4
03         2015 

Surpressi
on de 
Isles les 
Meldeus
es 

Compteur 
d'eau 
chemin des 
Bruyères 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      1 9
47         

Ballon 
anti-
bélier de 
Jaignes 
D53 

Porte 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

    2 1
77                         2012 

Producti
on de 
Chivres 

Compteur 
agence 
PT049 
Jaignes 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            54
0 

2017 

Producti
on de 
Chivres 

Pompe 
immergée 
N°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                          3 3
00   2009 

Réservoir 
de 
Jaignes 

Clôture  

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

    9 2
50                         2015 

Réservoir 
de 
Jaignes 

Portail 
accès 
bâche 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

    5 9
64                         2015 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 

Chloro 
détendeur 
n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

      2 2
57                       2009 
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

sur 
Ourcq 
Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Chloro 
détendeur 
n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

      1 5
02                       2009 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Hydroéject
eur 
chloration 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

            5 57
5                 2009 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Coffret 
inversion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

        233                     2009 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Automate 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

    9 3
90                         2014 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

8 0
58 2013 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            8 0
58 2020 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Armoire de 
commande 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  17 3
12           2014 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Pompe 
immergée 
N°3 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

            10 3
00                 2020 
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Pompe 
immergée 
N°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

10 8
20 2020 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Pompe 
immergée 
N°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

  10 8
20                           2018 

Producti
on Parc 
du 
Tambouri
n - Lizy 
sur 
Ourcq 

Vanne 
motorisé 3 
voies 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

        233                     2009 

Producti
on de 
Ypresien 
- Lizy sur 
Ourcq 

Chloro 
détendeur 
n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                    5 41
0         2009 

Producti
on de 
Ypresien 
- Lizy sur 
Ourcq 

Surpresseu
r d'air 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  7 16
0             

Producti
on de 
Ypresien 
- Lizy sur 
Ourcq 

Turbidimèt
re 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              5 25
2               2019 

Producti
on de 
Ypresien 
- Lizy sur 
Ourcq 

Manomètr
es (4) 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

        418                       

Producti
on de 
Ypresien 
- Lizy sur 
Ourcq 

Automate 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                9 3
82             2018 

Producti
on de 
Ypresien 
- Lizy sur 
Ourcq 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

            3 35
0                 2018 

Producti
on de 
Ypresien 
- Lizy sur 
Ourcq 

Pompe 
immergée 
forage en 
caisse 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                          3 4
92   2021 

Producti
on de 
Ypresien 

Pompe 
eaux sales 

Renouvell
ement 

complet 
                    2 97

9         2009 
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

- Lizy sur 
Ourcq 

du 
matériel 

Bâches 
de 
reprise 
des HLM 
- Lizy sur 
Ourcq 

Clôture 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                    4 42
5         2015 

Bâches 
de 
reprise 
des HLM 
- Lizy sur 
Ourcq 

Robinet à 
flotteur 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

2 3
39                               

Reprise 
HLM - 
Lizy sur 
Ourcq 

Armoire de 
commande 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

6 1
83 

2013 

Reprise 
HLM - 
Lizy sur 
Ourcq 

Pompe 
reprise n°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

              17 6
32               2014 

Reprise 
HLM - 
Lizy sur 
Ourcq 

Pompe 
reprise n°1 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

        17 6
32                     2014 

Bâche de 
Mary sur 
Marne 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

          3 3
89                   2020 

Réservoir 
de la 
Trousse - 
Ocquerre 

Télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                3 3
89               

Reprise 
et 
chloratio
n ZAC de 
Grand 
Champ - 
Ocquerre 

Chloromètr
e 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                      5 2
52         

Déferrisa
tion et 
CS001 Le 
Plessis 
Placy 

Analyseur 
de chlore 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

          5 2
52                   2018 

Déferrisa
tion et 
CS001 Le 
Plessis 
Placy 

Coffret de 
télétransmi
ssion 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

          5 2
51                     

Déferrisa
tion et 
CS001 Le 

Pompe 
forage n°2 
en caisse 

Renouvell
ement 

complet 
                        6 1

92     2016 
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023 - Clause de renouvellement : G+P

  
Type de 
Renouvell
ement 

20
09

201
0

20
11

20
12

201
3

20
14

201
5

201
6

20
17

201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

Année 
de 
Réalisa
tion 

Plessis 
Placy 

du 
matériel 

Bâche de 
Plessis 
Placy 

Trappes 
accès 
bâche (2) 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

69
1                             2012 

Producti
on de 
Puisieux 

Compteur 
agence 
PT002 
Puisieux 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                            99
9 

2011 

Producti
on de 
Puisieux 

Pompe 
Immergée 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                          2 9
74   2017 

Surpressi
on de 
Tancrou 
Les 
Essarts 

Pompe de 
surface N°2 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

            6 46
6                 2014 

Comptag
e CS002 
Stabilisat
eur de 
pression 
Chaton - 
Vendrest 

Armoire de 
Commande 

Renouvell
ement 

complet 
du 

matériel 

                  7 45
7           2021 

7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Dotations non actualisées en Programme au : 31/12/2021 

Contrat du : 01/03/2009 au : 31/12/2023

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
(€) 

Dotations(€) 28 501 33 996 36 729 39 664 39 664 39 664 39 664 39 664 42 211 42 211 42 211 42 211 42 211 42 211 42 211 593 023

7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Coefficients en Programme au :  31/12/2021 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Coefficient de 

la dotation
1 0,9945 1,0122 1,0552 1,0782 1,0875 1,1005 1,0992 1,0948 1,1099 1,141 1,1801 1,1942 

Coefficient de 
report de 

solde
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP
Bilan financier en Programme au :  31/12/2021 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total (€)
Dotation actualisée (€) 28 501 33 809 37 177 41 853 42 766 43 135 43 650 43 599 46 213 46 850 48 163 49 813 50 408 555 937

Report de solde 
actualisé (€)

0 7 012 11 831 47 276 84 561 42 258 - 60 854 -
121 433

-
90 707 

-
86 676 

-
82 281 

-
42 583 

-
31 353 

  

Non 
Programmé 
au contrat 

TOTAL   18 431     5 948               24 379 

Programmé 
au contrat 

PARTIEL               8 275         8 275 
TOTAL 21 489 10 559 1 732 4 569 85 068 140 299 104 228 12 873 33 907 42 455 8 465 38 583 17 374 521 601

Total 
renouvellement(€)

21 489 28 990 1 732 4 569 85 068 146 247 104 228 12 873 42 182 42 455 8 465 38 583 17 374 554 255

Solde(€) 7 012 11 831 47 276 84 561 42 259 - 
60 854 

- 
121 432

- 
90 707

- 
86 676

- 
82 281

- 
42 583

- 
31 353

1 681   

7726000101 - CC PAYS DE L'OURCQ EP 
DSP 
Contrat du : 01/03/2009 au : 
31/12/2023 
Renouvellement Réalisé en 
Programme année : 2021

Libellé Matériel Type Renouvellement
Date 

réalisation
Montant

Production d'Armentières-en-Brie Portail station
Renouvellement complet du 

matériel
04/01/2021 4 299

Production de Ypresien - Lizy sur Ourcq Pompe immergée forage en caisse
Renouvellement complet du 

matériel
10/09/2021 4 170

Comptage CS002 Stabilisateur de 
pression Chaton - Vendrest

Armoire de Commande
Renouvellement complet du 

matériel
04/01/2021 8 905

Total 17 374
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ANNEXES 

COMPLEMENTAIRES

PLAN DE GESTION DE LA SECURITE 
SANITAIRE DE L’EAU : NOS SOLUTIONS 
AU SERVICE DE L’EAU
ANTICIPER LA REGLEMENTATION : NOTRE EXPERIENCE AU 

SERVICE DE VOTRE COLLECTIVITE. 

La mise en place des PGSSE (Plans de Gestion de la 
Sécurité Sanitaire de l’Eau), est la prochaine grande 
transformation du paysage réglementaire national. 
Depuis la parution de la nouvelle Directive Européenne 
sur l’eau potable du 16 décembre au JO de l’Union 
Européenne le 23 décembre 2020, la France se doit de 
retranscrire cette directive en droit français d’ici 2 ans.  

Les PGSSE vont devenir réglementairement obligatoires 
sur toute la chaîne d’approvisionnement en eau : de la 
zone de captage jusqu’au robinet de l’usager.

Votre collectivité en tant que Personne Responsable de 
Production et de la Distribution de l’Eau (ou PRPDE) sera 
donc tenue d’initier cette démarche d’amélioration 
continue sur l’ensemble de votre périmètre. 

Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’’Eau en 
quelques mots : 

- Stratégie générale de prévention et 
d’anticipation ;

- Approche fondée sur l’analyse des risques en 
matière de sécurité sanitaire de l’eau ;

- Vise à garantir en permanence cette sécurité 
sur l’ensemble du processus. 

Il est basé sur l’évaluation et la gestion des risques 
intégrant toutes les étapes depuis la ressource en eau, 
son traitement et sa distribution jusqu’au robinet du 
consommateur. 

Extrait Guide ASTEE : déploiement du PGSSE en 10 modules 

Pilotée par la PRPDE, SAUR, fort de son expérience, qui a 
participé activement au Groupe de Travail ASTEE sur cette 
thématique sous le mandat de la Direction Générale de la 
Santé., pourra à vos côtés assurer l’accompagnement de 
la démarche au moyen de supports méthodologiques 
qui ont été établis à cet effet.

Les principales étapes de l’établissement du PGSSE, 
adapté à votre territoire, s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration continue. Elles peuvent se résumer en six 
phases principales qui intègrent les 10 modules 
préconisés par le Guide ASTEE : 

1. Initiation de la Démarche PGSSE et constitution 
de l’équipe PGSSE  

2. Évaluation des Risques intrinsèques (Ri = 
Gravité x Fréquence d’apparition) 

3. Définition des mesures de maîtrise et de 
surveillance 

4. Évaluation des Risques Résiduels  

5. Mise en place d’un plan d’action PGSSE afin de 
diminuer le Risque Résiduel 

6. Méthode et outil de déploiement et de suivi de 
l’efficacité 

Grâce à ce partenariat renforcé, nous anticiperons les 
risques sanitaires et nous améliorons durablement notre 
performance opérationnelle sur votre les territoire afin 
de mieux préserver votre patrimoine et de répondre aux 
grands enjeux du PGSSE. 
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APPREHENDER ET PREDIRE LE RISQUE DE 

MANQUE D’EAU SUR VOTRE TERRITOIRE ET 

VOS CAPTAGES 

RESSOURCES EN EAUX : LA NECESSITE 
D’AGIR 
Au cours des dix dernières années, la France a connu six 
épisodes de sécheresses dont 3 majeurs : 2011, 2017 et 
2019. Ces déficits hydriques obligent l’Etat à prendre des 
arrêtés de restriction d’eau afin de limiter la vidange des 
nappes et d’éviter des ruptures d’alimentation en eau 
potable des collectivités. Ce risque de sécheresse est 
d’autant plus impactant lorsque les ouvrages de 
production d’eau souterraine (puits et forages) sont 
colmatés et ne permettent plus un écoulement optimal 
de l’eau.  

LE NUMERIQUE AU SERVICE DES 
RESSOURCES EN EAU 
Pour anticiper ces crises liées à la sècheresse sur un 
territoire et surveiller le rendement des ouvrages de 
production d’eau souterraine, SAUR propose la solution  
« EMI», application Web d’aide à la décision pour la 
protection des nappes et des forages de votre territoire. 

Vous maitrisez vos ressources en eau par une vision 
continue de l’état quantitatif des ressources de votre 
territoire  et de la performance de vos captages. 

Quotidiennement, l’application Web EMI  

 collecte les données issues de capteurs installés 
dans les ouvrages de prélèvement d’eau 
souterraine (niveau d’eau, débit, volume, temps 
de pompage…).  

 interroge les serveurs de l’Etat et les bases « Open 
Data » afin d’obtenir des données 
complémentaires.  

Ces données sont vérifiées, validées et utilisées dans 
des algorithmes hydrogéologiques afin de calculer des 
indicateurs vis-à-vis de la vulnérabilité à la sécheresse 
et du rendement du captage. 

En cas de dégradation d’un indicateur, un 
changement de couleur s’opère et des alertes sont 
envoyées afin de mettre en place des actions 
correctives.  
La collectivité peut ainsi anticiper des travaux de 
maintenance qui  lui permettront de maintenir la 
capacité de production du champ captant et d’éviter 
les crises. 
La surveillance accrue de la ressource participe 
également à une amélioration et une adaptation 
continues de votre Plan de Gestion de la Sécurité 
Sanitaire des Eaux.    
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Un module prédiction (disponible 2e trimestre 2021) 
permettra de prédire le niveau des nappes de votre 
territoire à 20 jours et d’observer des tendances à 30 jrs, 
60 jours et 90 jours. 

Avec EMI,  vous : 

 Anticipez les risques de sécheresse : pour 
prendre des dispositions adaptées, délivrer 
une communication qualifiée vis-à-vis de la 
préfecture et de vos administrés. 

 Optimisez vos investissements et réduisez vos 
coûts : ciblez et planifiez les opérations de 
maintenance sur votre patrimoine de 
production. 

 prévoyez le développement de votre territoire 
en anticipant la disponibilité de la ressource à 
moyen terme et les plans de sécurisation. 

 Devenez acteur de la préservation de la 
ressource en eau : pensez global, agissez local. 

PARTAGER L’INFORMATION : INFO-
SECHERESSE.FR 
Le développement de la plateforme « EMI» a permis de 
construire une base de données de 
l’eau  interdisciplinaire et actualisée de manière 
quotidienne. Dans un souci d’utilité citoyenne visant à 
favoriser l’accessibilité à la donnée de l’eau, une 
extension gratuite de « EMI» a été mise en ligne le 17 
juin 2020 : Info-secheresse.fr.  

Ainsi, info-secheresse.fr permet aux différents acteurs 
de l’eau et au grand public d’être informé en continu du 
risque sécheresse sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. 

NOUVELLE DIRECTIVE EUROPEENNE

La nouvelle Directive Européenne (UE) 2020/2184, 
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine, est parue au Journal Officiel de l’Union 
Européenne le 23 décembre 2020. 

Le nouveau texte a pour objectif de promouvoir l’eau du 
robinet, et suit cinq axes d’évolution : 

- l’accès à l’eau potable pour tous, en réponse à la 1ère

initiative citoyenne européenne « L’eau, un droit 
humain », 

- l’évaluation de la sécurité sanitaire de l’eau, du captage 
au robinet, fondée sur une analyse des risques, pour 
repérer et traiter ces derniers de façon proactive, 

- l'actualisation de la liste des critères à suivre pour 
déterminer la qualité de l'eau, basé sur un partenariat 
avec l’OMS pour la mise à jour des paramètres et des 
valeurs paramétriques, 

- l'harmonisation entre les Etats membres des 
dispositions des matériaux en contact avec l'eau potable,  

- le renforcement de la transparence pour les 
consommateurs en ce qui concerne la qualité et la 
fourniture de l’eau potable, afin d’améliorer la confiance 
dans l’eau du robinet. 

En particulier, l’article 4.3, dédié à la maîtrise des pertes 
en eau, demande aux Etats membres d’évaluer les 
niveaux de fuite d’eau sur leur territoire, pour les services 
>10 000 m3/j ou >50 000 habitants. D’ici 2028, la 
Commission européenne fixera un seuil au-delà duquel 
un plan d’actions de réduction des fuites sera nécessaire.  

L’article 5 et les annexes I (A, B, C et D) dressent la liste 
des nouveaux paramètres entrant dans le contrôle de la 
qualité d’eau, et de ceux dont la valeur paramétrique a 
été révisée : 

Cette plateforme numérique unique rassemble sur un 
seul site 7000 indicateurs sécheresse vis-à-vis du débit 
des cours d’eau, du niveau des nappes phréatiques et 
des cumuls de précipitations.  

Ces derniers sont calculés selon des méthodes 
conformes aux standards internationaux et sont 
actualisés quotidiennement.  
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Evolution Paramètres 
Limites de 

qualité 

Nouveaux 
paramètres 

Chlorates 0,25 mg/l 

Chlorites 0,25 mg/l 

Bisphénol A 2,5 µg/l 

AHA (sommes de 5) 60 µg/l 

Uranium chimique 30 µg/l 

Microcystines LR 1 µg/l 

PFAS (somme de 20) 0,1 µg/l 

Total PFAS 0,5 µg/l 

Relèvement 
de la limite 
de qualité 

Antimoine  10 µg/l 

Bore 1,5 mg/l 

Sélénium 20 µg/l 

Evolution Paramètres 
Limites de 

qualité 
Abaissement 
de la limite 
de qualité 

Chrome 25 µg/l 

Plomb 5 µg/l 

Une précision est également apportée quant à la notion 
de pertinence des métabolites de pesticides. 

Les articles 7 à 10 décrivent la gestion de la sécurité 
sanitaire assurée par la mise en place d’un Plan de 
Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) : 

- l’article 7 fait une présentation de l’approche globale, de 
la ressource jusqu’au robinet, fondée sur l’évaluation et 
la gestion des risques. Il introduit également les délais 
obligatoires de mise en œuvre : de 4,5 ans à 6 ans, en 
fonction de la taille du service et sous la responsabilité de 
la PRPDE. Une révision doit être réalisé autant que 
nécessaire, sans dépasser un délai de 6 ans. 

- l’article 8, déclinaison du PGSSE au niveau de la 
ressource : recensement des points de captage, 
recensement des dangers et des sources de pollution, 
surveillance des paramètres pertinents pour les dangers 
et les sources de pollution recensées. 

- l’article 9, déclinaison du PGSSE au niveau de la 
production et de la distribution : évaluation des risques 
liés à l’approvisionnement. 

- l’article 10 déclinaison du PGSSE au niveau des réseaux 
privés : évaluation des risques liés à la distribution 
domestique, aux produits et matériaux en contact avec 
l’eau potable, et surveillance des paramètres plomb et 
Légionnelles. 

L’article 11 fixe et uniformise à l’échelle européenne, les 
principes applicables et les exigences minimales pour les 
matériaux en contact avec l’eau destinée à la 
consommation humaine.  

L’article 13 encadre le suivi de la qualité de l’eau par votre 
opérateur, avec notamment la référence de qualité de la 

turbidité en sortie de traitement fixée à 0,3 NFU dans 95% 
des échantillons. 

L’article 15 maintient le principe des dérogations pour 
encadrer certaines non-conformités mais le limite à 
certaines situations et n’autorise qu’un seul 
renouvellement (3 + 3 ans au maximum). 

L’article 16 a pour objectif de réduire les inégalités 
sociales et territoriales.  Les Etats membres sont ainsi 
enjoints à prendre des mesures pour garantir l’accès à 
l'eau, en particulier pour les populations vulnérables,  

Enfin, l’article 17 vise améliorer la confiance du 
consommateur en l’eau du robinet et sa connaissance de 
ses consommations avec la diffusion régulière d’une 
information complète de l’eau potable distribuée 
(qualité, prix, volume, méthode de production …) 

L’Etat Français dispose de deux ans pour transposer la 
Directive Européenne dans la réglementation nationale, à 
l’exception des nouveaux paramètres (+ 3 ans) et de la 
mise en œuvre des premiers PGSSE (+ 4,5 à 6 ans). 

SAUR anticipe d’ores et déjà les futures évolutions 
réglementaires. En particulier, SAUR pourra être votre 
partenaire et vous accompagner pour la mise en place de 
votre PGSSE. 

METABOLITES DE PESTICIDES
L’EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION

La présence de métabolites de pesticides dans les 
ressources en eau et dans l’eau destinée à la 
consommation humaine (EDCH) est liée principalement à 
la dégradation de leur substance mère conduisant à leur 
formation dans l’environnement.  

La notion de pertinence d’un métabolite de pesticide 
repose sur un objectif de protection de la santé associée 
à la consommation d’eau.  

La nouvelle Directive Européenne 2020/2184 précise 
qu’un « métabolite de pesticide est jugé pertinent pour 
les eaux destinées à la consommation humaine    s’il y a 
lieu de considérer qu’il possède des propriétés 
intrinsèques comparables à celles de la substance mère 
en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu’il fait 
peser (par lui-même ou par ses produits de 
transformation) un risque sanitaire pour les 
consommateurs ». 

L’ANSES apporte une définition similaire dans son avis du 
30 janvier 2019. 

Dans son instruction du 18 décembre 2020, la Direction 
Générale de la Santé classe les métabolites de pesticides 
de la manière suivante : 
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- métabolites pertinents, auxquels est associée la limite 
de qualité réglementaire dans l’EDCH de 0,1 µg/l, 

- métabolites non pertinents, auxquels est associée la 
valeur de vigilance dans l’EDCH de 0,9 μg/l, 

- métabolites dont la pertinence n’a pas été caractérisée, 
auxquels est associée la limite de qualité réglementaire 
dans l’EDCH de 0,1 µg/l. 

Le jugement de la pertinence d’un métabolite relève 
exclusivement de la compétence de l’ANSES. 

Ainsi, dans son dernier avis du 14 janvier 2021, L’ANSES a 
établi la pertinence des métolachlores ESA et NOA, et la 
non-pertinence du métolachlore OXA. 

FACE AUX METABOLITES : LE CARBOPLUS© DE SAUR,
VERITABLE BARRIERE CONTRE LES MICROPOLLUANTS 

SAUR a développé le procédé CarboPlus©, qui permet
d’éliminer un très large spectre de micropolluants dans 
l’eau, dont les métabolites de pesticides, à un coût 
maîtrisé. 

Le Carboplus est un réacteur à lit de Charbon Actif fluidisé 
à renouvellement continu, qui offre les avantages 
suivants : 

 une efficacité élevée et constante grâce au 
renouvellement continu du charbon actif et à la 
masse importante de charbon actif en contact 
avec l’eau  

 Procédé compact, qui permet son intégration 
facile dans une usine existante 

 Investissement pérenne : technologie évolutive 
pouvant s’adapter aux variations de pollutions 
et aux évolutions réglementaires en matière de 
micropolluants. 

SAUR dispose également d’un « Observatoire des 
pesticides et de leurs métabolites », qui permet le suivi 
de ces molécules, détectées dans les ressources et dans 
les EDCH des exploitations gérées par SAUR ou non.  

Grâce à cet observatoire, nos Experts ont accès 
également la liste des pesticides vendus à l’échelle de 
chaque département. Ils peuvent connaitre également la 
tendance des détections et essayer de prédire les 
substances qui poseront problèmes demain pour les 
tester sur nos procédés de traitement, cibler les 
campagnes de mesures et être ainsi en amont de vos 
besoins.  

NITRATES
La Commission Européenne a récemment mis en 
demeure la France en raison des quantités excessives de 
nitrates dans l'eau potable distribuée (> 50 mg/l).  

La présence des nitrates dans les eaux est due : 

- à leur présence naturelle dans l’environnement, 

- à une contamination de la ressource en eau par des 
activités humaines. 

En cas de pollution de votre ressource par les nitrates, 
SAUR peut vous accompagner pour trouver la solution 
technique la mieux adaptée à votre situation : 

- Filtration biologique, avec le Bionitracycle©,

- Résines échangeuses d’ions, avec le Nitracylce©,

MANGANESE
Le manganèse ne présente pas de risques sanitaires mais 
peut être à l’origine des nuisances suivantes : 

- la dégradation des propriétés organoleptiques de l’eau : 
goût « métallique » et coloration de l’eau ; 

- le développement de micro-organismes dans les réseaux 
de distribution ; 

- la formation de dépôt dans les réseaux de distribution 
avec risque de relargage ultérieur et remise en 
suspension de manganèse particulaire dans l’eau (tâches 
noires sur le linge). 

Dans son avis du 7 septembre 2020 relatif à la présence 
de manganèse dans l’EDCH, l’ANSES rappelle les 
conclusions et recommandations formulées dans son avis 
du 20 avril 2018 :  

- une valeur sanitaire maximale de 60 μg/l pour le 
manganèse dans l’EDCH est proposée ; 

-  la référence de qualité actuelle de 50 µg/l pallie le risque 
des nuisances évoquées ci-dessous.  

En cas de présence excessive de manganèse dans votre 
ressource, nos experts sauront être force de 
propositions : mise en œuvre d’une oxydation au 
permanganate de potassium, filtration sur dioxyde de 
manganèse … 

CVM 
Le chlorure de vinyle monomère est un produit chimique 
strictement synthétique, dont la présence dans l’eau de 
consommation est principalement liée à sa migration à 
partir de conduites en PVC posées avant 1980 sur les 
réseaux de distribution.  

Outre la nature et l’ancienneté de la conduite, deux 
facteurs favorisent son relargage dans l’eau : le temps de 
contact de l’eau dans la conduite et sa température. 

En avril 2020, une nouvelle instruction de la DGS est 
parue, avec comme évolutions majeures : 
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- Votre collectivité, en tant que la PRPDE et Maître 
d’ouvrage, devient responsable de la gestion de la 
problématique CVM, en raison de votre connaissance du 
réseau et votre obligation à veiller à la qualité sanitaire de 
l’eau distribuée. 

- Un diagnostic CVM doit être mené sur l’ensemble des 
conduites à risque (évalué en fonction de la nature de la 
conduite, de sa date de pose et du temps de contact de 
l’eau) avec la mise en place d’un plan pluriannuel de 
réalisation des campagnes d’analyses. 

- En cas de non-conformité confirmée (> 0,5 µg/l), le délai 
de mise en œuvre d’actions correctives pérennes dépend 
de la concentration en CVM : entre 3 mois (cas les plus 
critiques) et 2 ans. 

SAUR se tient à votre disposition pour vous accompagner 
dans cette démarche :  

 Modélisation hydraulique des réseaux pour 
connaître les temps de contact 

 Mise en place d’un programme pluriannuel
d’échantillonnage et réalisation des campagnes 
d’analyses 

 Proposition d’actions correctives 

De plus, Saur mène en 2021 une expérimentation sur des 
territoires pilotes avec une solution de traitement 
individuel, la carafe aérante, qui offrirait en cas de 
situation de crise CVM : 

 Une alternative à la distribution d’eau en 
bouteille, 

 Une substitution aux purges de réseau, très 
consommatrices d’eau. 

APPLICATIONS ET IMPACTS SUR LE 
SERVICE DU PLAN « VIGIPIRATE » -
MISE EN PLACE DES TRAVAUX DE 
SECURISATION DES SITES.

En tant qu’exploitant d'un service, de production ou de 
distribution d'eau pour la consommation humaine, nous 
sommes conduits à prévoir les mesures nécessaires au 
maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la 
population lors des situations de crise conformément à 
l’article L 732-1 du Code de la Sécurité Intérieure. 

En application de l’article  R 732-3 du même code les 
mesures pour protéger les installations du service contre 
les risques, agressions et menaces prévisibles doivent 
être prises.  

Ces dispositions exigent la conduite d’actions visant à la 
protection physique des installations qui se traduisent par 
la mise en place : 

- De barrières physiques d’accès à la parcelle 
(clôture/portail renforcés et fermés) 

- De barrières physiques d’accès aux bâtiments 
(portes, trappes, fenêtres, ventilations 
renforcées et fermées,) 

- De barrières physiques d’accès à l’eau (portes, 
trappes renforcées et fermées, scellés ou 
détection d’intrusion sur l’accès à l’eau) 

- Et des équipements de surveillance permettant 
la  détection d’intrusion dans le bâtiment et de 
détection de contamination de l’eau  

Les ouvrages que nous exploitons dans le cadre de notre 
contrat de délégation ne sont pas équipés de certains de 
ces dispositifs et leur mise en œuvre, s’agissant 
d’installations nouvelles, dépassent le cadre des 
obligations que nous avons souscrites. 

Il nous paraît nécessaire que votre collectivité puisse 
engager dès maintenant les travaux de mise en sécurité 
des sites qui ne présentent pas les dispositifs requis pour 
la sécurité des abonnés.  

Ceci afin de pouvoir mettre nos obligations réciproques 
en conformité avec les dispositions de l’article R 732-6 du 
Code de la Sécurité Intérieure qui imposent que ces 
mesures soient définies dans le contrat ou le cahier des 
charges lorsque la gestion est assurée par délégation de 
service public. 

Nous sommes à votre disposition pour définir avec vous 
les sites concernés et les travaux adaptés à mettre en 
œuvre ainsi que leur chiffrage. 
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SUIVI DES DICT 

Communes DICT Entrantes DICT Sortantes 

ARMENTIERES-EN-BRIE 19 2 

COCHEREL 21 4 

CONGIS-SUR-THEROUANNE 30 19 

COULOMBS-EN-VALOIS 40 8 

CROUY-SUR-OURCQ 47 12 

DHUISY 16 8 

DOUY-LA-RAMEE 10 4 

ETREPILLY 18 11 

GERMIGNY-SOUS-COULOMBS 10 5 

ISLES-LES-MELDEUSES 16 5 

JAIGNES 9 3 

LIZY-SUR-OURCQ 97 27 

MARY-SUR-MARNE 20 1 

MAY-EN-MULTIEN 37 12 

OCQUERRE 45 3 

LE PLESSIS-PLACY 7 8 

PUISIEUX 4 5 

TANCROU 32 5 

TROCY-EN-MULTIEN 5 2 

VENDREST 10 4 

VINCY-MANOEUVRE 6 1 
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ATTESTATIONS D’ASSURANCES

Attestation Dommages aux Biens 
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Responsabilité civile 



CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP – Délégation de service public- Eau potable 
122 

Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment) 
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Attestation Responsabilité civile Atteinte à l’Environnement 
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Attestation Tous risques chantiers 



CC PAYS DE L'OURCQ EP DSP – Délégation de service public- Eau potable 
127 

  

LE GLOSSAIRE
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans ce rapport 
annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises : 

Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l’exploitant ayant pour objectif d’affiner et d’optimiser le réglage des installations. 
Ces données peuvent provenir de plusieurs sources : 

 Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l’eau, 
 Analyses de qualité de l’eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou effectuées dans des 

laboratoires d’analyses. 
Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent 
automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui reviennent 
automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par 
la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer 

Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de distribution d’eau à un 
réseau de distribution intérieur d’un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d’arrêt d’eau 
avant compteur et un compteur général. 

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours sont indiqués, 
et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 
2005-236 du 18 mars 2005. 

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le service de 
distribution de l’eau. 

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement réalisées sans programmation 
contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du 
délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.  

Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume consommé par 
le branchement. 

Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 

Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces analyses sont 
effectuées dans des laboratoires agréés à partir d’échantillons prélevés sur différents points de contrôle (captage, 
installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation). 

Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment précis du 
prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.  

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend à sa 
charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, 
nécessaires à la continuité du service. 

Indice linéaire de pertes en réseau : L’indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu dans les réseaux par 
jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. Le volume perdu est calculé par 
différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Cet indicateur qui rapporte le volume des 
pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau traduit directement l’état physique de ce réseau.  

Indice linéaire des volumes non comptés : L’indice linéaire des volumes non comptés correspond au volume non compté dans 
les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. Le volume non compté 
est égal à la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. 

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur 
dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. Un paramètre 
réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. 
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Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire fournit un état 
de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, 
destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf, 
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 

Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque branchement d’un 
client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de tous les clients s’étale sur 
plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. Pour une relève donnée, la date 
moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C’est cette date moyenne qui est utilisée année après année 
pour calculer la consommation moyenne d’une commune ou d’un contrat sur une période de temps correspondant 
sensiblement à une année. 

Point de mise en distribution : Point de prélèvement d’échantillon pour lequel la qualité de l’eau en ce point est considérée 
comme représentative de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique déterminée (en sortie 
d’installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir d’une ou plusieurs sources mais 
leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution.

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le 
Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat. 

Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le 
patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est défini dans un 
inventaire contractuel. 

Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de mise en distribution. 
Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés 
sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout traitement 
visant à la rendre potable. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, 
éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de consommation (robinet) par le client. Cette 
évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous 
forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau en sortie des installations de production/traitement avant 
admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres 
analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon d’eau analysé. 
Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec 
la réglementation. 

Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon d’eau 
analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en 
conformité avec la réglementation. 

Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d’eau produite sur volume d’eau brute admis 
sur l’installation. Il traduit le rendement de conversion de l’eau potable à partir de l’eau brute. 

Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d’une part le volume consommé autorisé augmenté du 
volume exporté ou vendu en gros et d’autre part le volume produit augmenté du volume importé ou acheté en gros. Le 
rendement est un bon indicateur environnemental mais ne traduit qu’indirectement l’état du réseau car il dépend de la 
consommation et du volume exporté ou vendu en gros. . 

Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l’eau produite par les installations de production 
jusqu’au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus. 
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Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un client. Le 
réseau intérieur d’un client commence après le compteur général permettant d’évaluer la consommation du branchement 
associé à ce client. 

Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou d’analyses et la 
tenue par l’exploitant d’un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles réalisées par les ARS et contribue 
à la surveillance de la qualité des eaux. 

Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la capacité 
nominale d’une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d’une installation dont les réserves de capacité sont 
minimes, voire insuffisantes. 

Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, …) des 
installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d’eau potable, sont régulièrement 
évacués des installations. 

Volume comptabilisé : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et résultant des relevés des 
appareils de comptage . Ce volume n’inclut pas le Volume exporté ou vendu en gros (VEG). 

Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec 
autorisation ; ce volume estimé inclut notamment : 

 l’eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie), 
 l’eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie, 
 l’eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs) 

Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution ; ce volume estimé 
inclut notamment : 

 l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs, 
 l’eau utilisée  lors d’opérations de purge ou de nettoyage des conduites 
 l’eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux 

Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin réseau consommateurs  

Volume consommé hors VEG : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat. Ce volume n’inclut 
pas les Ventes d’Eau en Gros (VEG) ou Volume d’eau exportée. 

Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l’année sur l’installation concernée. 

Volume eau brute : Volume d’eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe phréatique, …). L’eau est qualifiée 
de brute pour signifier qu’elle n’a subi aucun traitement visant à la rendre potable. Outre les volumes d’eau prélevés dans le 
milieu naturel sur le périmètre du contrat, les volumes d’eau brute intègrent les éventuels achats d’eau brute hors périmètre 
du contrat auquel on retranche les éventuels volumes d’eau brute vendus hors périmètre du contrat. 

Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d’eau produit (généralement potable) délivré à un client extérieur au périmètre 
du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 

Volume importé (ou acheté en gros): Volume d’eau (généralement potable) acheté à un client extérieur au périmètre du 
contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 

Volume produit : Le volume d’eau produit sur les installations de production correspond au volume d’eau traitée duquel il 
faut éventuellement retrancher le volume  besoin usine (si ce dernier est pris après le compteur de production).  

Volume besoin usine : Volume d’eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à l’intérieur de ces mêmes usines 
pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, …) 

Volume mis en distribution : Volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution d’eau en vu d’être consommé par 
les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution correspond au volume  produit auquel on ajoute 
le volume  importé ou acheté en gros et duquel on retranche le volume  exporté ou vendu en gros. 

Volume eau traitée : C’est le volume d’eau que les installations fournissent à l’aide de traitements plus ou moins complexes 
en fonction de la nature de l’eau brute que l’on souhaite rendre potable.  




